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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot zamdwienia:
Instalacja elektryczna dla inwestycji: Budynek ustugowy do czasowego przebywania
0s0b starszych klub SENIORA Padew Narodowa dz. nr 574. Gmina Padew Narodowa.
KOD CPV 45310000-3
1.2 Zamawiajgcy:
Gmina Padew Narodowa
ul. Grunwaldzka 2, 30-340 Padew Narodowa
1.3 Projektant:
Grzegorz Kope¢
1.4 Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla istniejgcego budynku stanowigcego
zamierzenie budowlane pod nazwg ,Budynek ustugowy do czasowego przebywania
os6b starszych klub SENIORA Padew Narodowa dz. nr 574.
1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument
umowny przy zlecaniu i realizacji robét objetych zadaniem jak w punkcie 1.1.
Niniejszy dokument, jako element skiadowy catej dokumentacji nie moze
funkcjonowaé samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany fgcznie z dokumentacjg
techniczna.
1.6 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Zakres robét obejmuje:

- demontaz istniejgcej tablicy zasilajacej

- demontaz przewodow instalacji elektrycznej

- powiekszenie wneki pod tablice zasilajgcg budynek

- wykucie bruzd pod nowe obwody o$wietleniowe i gniazda wtykowe

- utozenie ciggow korytek kablowych

- utozenie w bruzdach przewodéw i kabli elektrycznych

- ufozenie w drabinkach kablowych kabli i przewodow

- utozenie w bruzdach rur instalacyjnych

- montaz osprzetu instalacyjnego

- montaz opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- wykonanie tynkéw w miejscach wykonanej instalacji

- pomalowanie nowych tynkow

- wykonanie pomiaréw rezystancji i ochrony przeciwporazeniowej

- wykonanie protokotéw pomiaréw
Instalacje elektryczng wykona¢ przewodami YDYzo — 450/750 V w niepalnych
rurkach elektroinstalacyjnych. W czeSci wspdlnej budynku, instalacje nalezy
rozprowadzi¢ w ciggach metalowych perforowanych koryt kablowych oraz w
technologii wtynkowej, pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o grubosci
niemniejszej niz 5mm oraz pod plytami karonowo-gipsowymi. W pomieszczeniach
technicznych, dopuszcza sie wykona¢ w technologii natynkowej.
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1.7 Teren budowy
Teren budowy obejmuje wnetrze budynku oraz wyznaczony przez Inwestora teren

zewnetrzny na dziatce, na ktorej znajduje sie budynek objety modernizacja.

1.8. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

W trakcie prac elektroinstalacyjnych budynek bedzie wytgczony z uzytku.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przedmiarem robét i Specyfikacjg Techniczna.

1.9 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisoéw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegbétowego oznaczania instalacji i urzadzen i ich
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru, wtasciciela instalacji jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach,
spowodowane w trakcie wykonywania roboét.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykoniczenia robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu unikania zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska czynnikéw przy wykonywaniu robot.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p.poz. na budowie
Wykonawca jest zobowigzany do wykluczenia pracy personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat konieczne wyposazenie dla
zapewnienia bezpieczenstwa oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
budowie. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni zabezpieczenie pracownikom w
trakcie prac na wysoko$ci.
Wykonawca stale bedzie utrzymywat wyposazenie p.poz. placu budowy w stanie
gotowosci zgodnie z przepisami p. pozarowymi.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury:

z dn. 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126

z dn. 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401

z dn. 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 poz. 1650
W planie BIOZ szczegolng uwage zwrécié na zabezpieczenie stref budynku oraz
zabezpieczenie prac w obrebie istniejgcej instalacji elektrycznej.

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo oséb oraz
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $Srodki do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledu
bezpieczenstwa w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jest wigczony w ceng umowy
i nie podlega odrebnej zaptacie.

2. Materiaty

Przy wykonywaniu robét moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby o witasciwosciach
uzytkowych zapewniajacych spetnienie wymogéw podstawowych (Prawo Budowlane
art. 5 ust.1 pkt. 1) zalecane w projekcie budowlanym, dopuszczone do obrotu
powszechnego.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej
mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami
DP i niniejszych ST. Nie przewiduje sie dostarczania materiatdbw badz wyrobéw przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2. Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy

2.3. Przechowywanie sktadowania i materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét oraz byty dostepne do kontroli Inwestora.

3. Sprzet Budowlany

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania sprzetu zapewniajgcego odpowiednig
jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajac wytycznych normowych dla
poszczegodlnych materiatéw i wyrobdéw oraz zgodnie z zaleceniami producentéw i
dystrybutorow.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wiasciwos$ci wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosc z DP, ST,
PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w
sprawach akceptacji materiatbw i elementéw rob6ét musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez YWykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakos¢ materiatow i
elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robét, takze robot zanikowych.
Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru program
zapewnienia jakosci z uwzglednieniem danych dotyczacych materiatow i sprzetu
oraz kwalifikacji pracownikow..
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnos$ci kontrolnych
stanu wykonania robét i uzytych materiatow.
6.1 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje:

- informacje o zgtoszeniu robét modernizacyjnych wraz z zatgczonym

projektem

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koficowych

- ksigzke obmiaréw roboét

- certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty i deklaracje zgodnosci z PN
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy i
przechowywaniem jej we wfasciwym zabezpieczonym miejscu.

7. Obmiar robot

Obmiar roboét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o terminie i zakresie obmierzanych robét.

Wyniki obmiaru sg zapisywane w ksigzce obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wszelkich wykonanych prac.

Obmiar wykonanych prac dokonuje kierownik budowy w czasie odpowiednim dla
danej fazy robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonania robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
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8.2. Odbiér koricowy
Odbior ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w

odniesieniu do ich jakosci, ilosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego koricowego stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora. Odbior ostateczny koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia
robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru
komisja zapozna sig z protokotami robo6t zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz
robot poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robé6t w poszczegolnych rodzajach robé6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koricowego robot
jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych

- Protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznej, tj.: ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obwoddéw NN i kabli, badania

wytgcznikéw réznicowopradowych

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow
W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie bedg przygotowane do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaét.
8.4. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajacy moze
dokona¢ przegladu gwarancyjnego, o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie
Wykonawce.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci ustala Wykonawca z Inwestorem po wygranym przetargu. Ceng
nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci wykonanych robot na
podstawie atestow i ogledzin sprawdzajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7.07.1994 — Prawo Budowlane (dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn.

Zmianami z 27.03.2003 Dz.U nr 80 z 10.05 poz. 718.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r w sprawie aprobat

technicznych Dz.U. nr 198 z 2004r. poz. 204

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.20034.

w sprawie ochrony p.poz. budynkéw Dz. U. nr 121 poz. 1138

Warunki techn. Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej; Instytut Techniki Budowlanej — W-wa 1989 tom IV

PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnieni bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-47:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-EN12461-1:2012 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

. Grzegorz Kopec
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